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1. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 76 - Industriegebiet
Verbindungschaussee in Giistrow gemiR § 9 (8) BauGB

Sehr geehrte Frau Mahnke,

im Bereich und angrenzend des Bebauungsplanes befinden sich Gas, Strom-, Steuerkabel-,
Wasser- und Abwasseranlagen, welche durch die Stadtwerke Gistrow GmbH betrieben
werden. Den aktuellen Leitungsbestand entnehmen Sie bitte der beigefiigten Information
uber Leitungstrassen mit der Reg.-Nr. | 5041-19.

Fernwéarme
Die Fernwarme betreibt ein Nahwarmenetz im Gebadudebestand/\Wohngebiet, gegenliber
dem Bebauungsplanbereich, dem ehemaligen Gelande der Zuckerfabrik.

Abwasser

Ergénzung zu Punkt 2.7.1 der Begriindung des Bebauungsplanes:

Die Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Gebiet wurde komplett rickgebaut.
Anschlusspunkte stehen an der Grundstiicksgrenze zur Verflgung.

Gas/Strom /Steuerkabel /Wasser /Abwasser

Bei der Planung und baulichen Ausfiihrung ist darauf zu achten, dass Uberbauungen der
Leitungen nicht zuldssig sind. Bei Annaherung und Kreuzung der Leitungen sind die
Leitungsschutzanweisungen der Stadtwerke Gustrow GmbH zu beachten.

In der Nahe von Leitungen darf grundsatzlich nur in Handschachtung gearbeitet werden.
Ebenfalls diirfen Absperrvorrichtungen von Versorgungsleitungen durch PKW-Stellflachen
nicht Uberbaut werden. Freigelegte Leitungen sind durch geeignete Sicherungsmalnahmen
vor Beschéadigung zu schitzen und durfen in keinem Fall begangen oder befahren werden.
Solite dieses unvermeidlich sein, so sind betroffene Leitungen mit geeigneten Mitteln in
Abstimmung mit den Stadtwerken zu schitzen. Grundsétzlich sind im Zusammenhang mit
dem Bauvorhaben Verdnderungen der ortlichen Leitungslage unzulassig.

Veranderungen (Verringerung) der bisherigen Leitungsiiberdeckungen sind erst nach
Vorlage eines Genehmigungsbescheides der Stadtwerke mdglich und vorhandene
Absperrvorrichtungen, Schachtbauwerke bzw. Schachtdeckel sowie Beschilderungen der
Armaturen sind der neuen Oberflachensituation anzupassen.
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Vor Beginn der BaumalRnahmen haben Absprachen zwischen Planungsbiro, Barlachstadt,
Baubetrieb und Stadtwerke, sowie eine 6rtliche Einweisung durch die entsprechenden
Fachabteilungen, Netzservice (Gas, Strom, Steuerkabel, Wasser) und dem Stadtischen
Abwasserbetrieb zu erfolgen.

Mit freundlichen Grii3en

er/k{joG ‘"GmbH
udolph i. V. Vogel
Geschaftsfilhrer AL Netzservice
Anlage

Information tiber Leitungstrassen
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lnfgrmation tiber Leitungstrassen
1. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 76 - Industriegebiet Verbindungschaussee in
Giistrow gemaR § 9 (8) BauGB

Sehr geehrte Frau Mahnke,

beiliegend senden wir Ihnen die aktuellen Bestandsunterlagen fur folgendes Baumvorhaben:
1. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 76 - Industriegebiet Verbindungschaussee in Glstrow

Der Barlachstadt Gustrow, der Bauverwaltung, wurden von der Abteilung Dokumentation der
Stadtwerke Giistrow GmbH folgenden Unterlagen per E-Mail und Post zugesandt:

Gas-B.-Plan (Industriegebiet Verbindungschaussee)

Strom- u. STK- B.-Plan BI. 1-5 (Industriegebiet Verbindungschaussee) nur als PDF
Trinkwasser-B.-Plan Bl. 1-5 (Industriegébiet Verbindungschaussee) nur als PDF
Fernwérme- B.-Plan (Industriegebiet Verbindungschaussee) nur als PDF
Abwasser-B.-Plan Bl. 1-4 (Industriegebiet Verbindungschaussee) nur als PDF

Leitungsschutzanweisung der Stadtwerke Giistrow GmbH
Merkblatt zum Schutz von Wasseranlagen

Antrag auf 6rtliche Einweisung fir Gas, Strom, STK, Wasser und Abwasser
(Antrége bitte schon ausgefiillf zum Termin der Einweisung mitbringen!)

Der Baubeauftragte wird hiermit informiert, die bauausfiihrende Firma entsprechend zu
benachrichtigen, dass
1.Uberbauungen der Ver- und Entsorgungsleitungen nicht zuldssi sind,

2. die in den Leitungspldnen eingezeichneten Malle unverbindlich sind,

3. die genaue Lage der Versorgungsleitungen durch Handaufgrabung vor
Baubeginn zu tberprifen ist,

4. die Anwesendheit eines fachkundigen Vertreters der entsprechenden
Versorgungssparten vor den Erdarbeiten erforderlich ist.
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Zusatzliche einzuhaltende Sicherheitsmalnahmen:

Einem Beginn der Baumaf3nahme ohne értliche Einweisung wird nicht zugestimmt!

Bei értlichen Einweisungen ist der verantwortliche Meister:

X1

X1

]

Herr Klempert in Gustrow, Zum Hohen Rad 48, & (03843) 288423 u. 288-0
Gas u. Wasser Fax (03843) 288 230
E-Mail: manfred.klempert@stwg.de

. Herr Buttner in Gustrow, Zum Hohen Rad 48, & (03843) 288184 u. 288-0

Strom, Straenbeleuchtung u. Flatliner Fax (03843) 288 280
E-Mail: steffen.bittner@stwg.de

Herr Besener in Gustrow, Zum Hohen Rad 48, # (03843) 288182 u. 288-0

Steuerkabel Fax (03843) 288 29552
E-Mail: rolf.besener@stwg.de

Herr Rohloff in Gustrow, Clara-Zetkin-Stralte 17 / BHKW Siidstadt,

Fernwidrme & (03843) 288332 u. 288330
Fax (03843 288 339
E-Mail: lothar.rohlofi@stwg.de

Herr Papenfull in Gustrow, Industriestrale, & (03843) 288402 u. 0163 2889918

- Abwasser Fax (03843) 288 403

E-Mail: karl-heinz.papenfuss@stwg.de

ZzUu informieren.

Bei unvorhersehbaren Havariefillen sind die Stadtwerke Giistrow GmbH unter #&: 83 000
unverziglich zu versténdigen.

Unabhingig der Information und Einweisung durch die Stadtwerke Giistrow GmbH sind Erkundigungen
bei anderen Versorgungstragern einzuholen !

Guiltigkeit: 9.04.2019 bis 08.10.2019

Mit freundlichen GriiRen
Stadtwerke Giistrow GmbH Fur die bauausfuhrende Firma / Unterlagen erhalten
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Bariachstadt Gustrow

Begriindung zum Bebauungsplan Nr.

76

industriegebiet Verbindungschaussee

1.Anderung

gemiR § 9 (8) BauGB
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Lage des Bebauungsplanes Nr. 76 Industriegebiet Verbindungschaussee 1. Anderung (Auszug aus der
Stadtgrundkarte)
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stadtwerke Glistrow GmbH - Zum Hohen Rad 4B - 18273 Gistrow - nachfolgend Stadtwerke genannt -

Anweisung
zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen und —anlagen bei Bauarbeiten

1. Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt fir Arbeiten im Bereich der Gas-, Strom-, Steuerkabel-, Wasser-, Fernwarme-
und Abwasseranlagen in gffentlichen und priVaten Grundstiicken. Zu den Gas-, Strom-, Steuerkabel-,
Wasser-, Fernwarme- und Abwasseranlagen gehoren: Rohrleitungen, Armaturen, sonstige
Eiribauteile, Widerlager, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Steuer- und Messkabel, Warnbénder,

Femwarmehausstationen, unterirdische Bauwerke u. a. m..

2. Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder. Bauunternehmer hat bei Durchfithrung inm Ubertragener Bauarbeiten in offentlichen und
privaten Grundstlcken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsaniagen
zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um Beschadigungen zu verhindern. Er hat seine
Mitarbeiter und Subunternehmer entsprechend zu unterweisen und zu Uberwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke auf einer Baustelle entbindet den
Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung fur angerichtete Schaden an

den Ver- und Entsorgungsanlagen. :

Bei der Planung und baulichen Ausfilhrung ist darauf zu achten, dass Uberbauungen der Leitungen
nicht zulassig sind.

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die
Betriebssicherheit der Anlage bei und nach der Ausfithrung der Arbeiten gewahrleistet bleibt. Jede
Beschadigung der Anlage, auch eine anscheinend Unbedeutende, ist den Stadtwerken telefonisch
iber @ 83 000 sofort zu melden. 5o

3. Erkundungspflicht

In Hinblick auf die Erkundungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmern bei der Durchflihrung
von Bauarbeiten ist rechizeitig vor Beginn der Arbeiten bei den Stadtwerken aktuelle Auskunft tber
Lage und Tiefe der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Ver- und Entsorgungsanlagen
- einzuholen. Hierbei ist ein Plan im Malstab 1 : 500 oder grofer spatestens 14 Tage vor
Inangrifinahme der Bauarbeiten bei den Stadtwerken, Zum Hohen Rad 48, Abt. Zentrale Dienste
/Dokumentation, & 288 175 oder 288 0 zur Bestatigung vorzulegen. Aus dem Plan der Bauarbeiten
muss der Arbeitsbereich ersichtlich sein. Bei Abweichung von der Bauplanung oder Erweiterung des

Bauauftrages muss eine Erkundigung vorliegen.
4. Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen

Die Stadiwerke geben Auskunfte Uber Lage und Tiefe ihrer im Baubereich vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen, soweit dies anhand von Bestandsplanen méglich ist. Lage und/oder Tiefe der
Ver- und Entsorgungsanlagen kénnen sich durch Bodenabtragungen, -aufschittungen, -bewegungen
oder durch andere Mafnahmen Dritter nach der Verlegung oder Einmessung verandert haben.
Deshalb hat das Bauunternehmen die Pflicht, sich Uber die tatsachliche Lage und/oder Tiefe der
angegebenen Ver- bzw. Entsorgungsanlage durch fachgerechte Erkundungsmafnahmen, z. B.
Ortung, Querschlage, Suchschlitze 0.8., selbst Gewissheit zu verschaffen und entsprechende
Schutzmafnahmen mit den Stadtwerken abzustimmen.

5. Baubeginn

Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen muss den Stadtwerken ,
der Beginn der Bauarbeiten rechtzeitig, d.h. mindestens 2 Wochen vor Beginn angezeigt werden.
Allein das Einholen von Informationen nach Abschnitt 3 und 4 gilt noch nicht als Anzeige.

Stadtwerke Glstrow GmbH Tel.: (03843) 288 0 Handelsregister Rostock, HRB 3756 HypoVereinsbank
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6. Fachkundige Aufsicht

Die Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen durfen nur unter fachkundiger Aufsicht
durchgefithrt werden. Die von den Stadtwerken dem Bauunternehmen erteilten Auflagen mussen
eingehalten werden. Armaturen, StraRenkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Anlage gehdrenden
Einrichtungen missen wahrend der Bauzeit zuganglich bleiben. Hinweisschilder oder andere
Markierungen diirfen ohne Zustimmung der Stadtwerke nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

7. Maschinelle Arbeiten

Im: Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen dirfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass
.eine Gefahrdung. der Ver- und Entsorgungsanlagen ausgeschlossen ist. Erforderhchenfalls sind
besondere . Sicherheitsvorkehrungen, die mit den Stadtwerken abzustimmen sind, zu treffen.
Rohrvortriebs-, -Bohr- und. Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) von Pféhlen, Bohlen oder
. Spundwande, - Einspilen von Filtern fur Grundwasserabsenkungen u. &. sind ebenfalls mit den

Stadtwerken, abzustimmen. .
8. Freilegen von Ver- und Entsorgungsanlagen

Ver- und Entsorgungsanlagen durfen nur durch Handschachtungen freigelegt werden. Freigelegte
Leitungen sind - vor. jeglicher Beschadigung (auch Einfrieren) zu schitzen und gegen
Lageveranderungen fachgerecht zu sichern. Freih&angende Kabel und Leitungen in Baugrében -
insbesondere bei Muffen, Schiebern, Anbohrschellen u. &. sind fur die -Dauer der Bauarbeiten in
Tragekonstruktionen aufzuhangen

Widerlager diirfen nicht hintergraben oder freigelegt werden.
. Werden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Warnbénder an Stelle, die von den Stadtwerken nicht

genannt worden sind, angetroffen bzw. freigelegt, so sind die Stadtwerke unverztglich telefonisch
unter & 83 000 zu verstandigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen bis mit den
Stadtwerken Einvernehmen iber das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Fur Anlagen der Fernwarmeversorgung gilt beiliegendes Merkblatt.

‘9. MaBinahmen bei Beschadigungen-

Jede Beschadigung einer Versorgungsanlage ist den Stadtwerken unverziglich telefonisch unter &
83 000 zu melden. Ist die Rohrumhillung oder Kabelisolierung beschadigt worden, so darf die
Verhillung erst nach Instandsetzung durch die Stadtwerke und mit Zustimmung der Stadtwerke
erfolgen. Dieses' gilt auch, wenn der Schaden belm Freilegen der Leitungen bzw. Anlagen bereits

vorgefunden wurde.

Alle Instandsetzungen an den Leitungen und Anlagen werden von Mitarbeitern oder beauftragten
- Firmen der Stadtwerke auf Kosten des Schadenverursachers ausgefithrt. Die Stadtwerke kénnen
auch den Schadenverursacher mit der Reparatur beauftragen. Jeder Bauunternehmer oder deren
Beauftragte sind verpflichtet, Schaden an Ver- und Entsorgungsanlagen unverzlglich zu merden
auch wenn diese nicht von ihnen verursacht worden sind (z. B. Setzungsrisse usw. ).

10. MaBnahmen bei Austritt des Rohrleitungsinhaltes ’
Wenn eine Rohrleitung beschadigt wurde, so dass deren Inhalt austritt, sind sofort Vorkehrungen zur
Verringerung von Gefahren zu treffen.

Die Stadtwerke sind unverztglich iber 83 000 zu benachrichtigen. Die Stadtwerke stimmen die
weiteren MaRnahmen mit der Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock / Sitz in Bad Doberan,

August-Bebel-Strale 3, T 038203 62428 ab.

Notwendige Instandsetzungen werden von den Stadtwerken oder durch sie beauftragte Firmen auf
Kosten des Schadenverursachers ausgefiihrt. Die Stadtwerke kénnen auch den Schadenverursacher
mit der Reparatur beauftragen.



Gas

Bei ausstrémenden Gas besteht Zundgefahr; Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein
Feuer anziinden. Angrenzende Geb&ude auf Gaseintritt prifen, falls Gas eingetreten ist, Taren

und Fenster 6ffnen. Keine elektrischen Anlagen bedienen.

Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotore abstellen.
Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Die Stadtwerke unverzuglich tber # 83 000 benachrichtigen!

Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

Strom .

Beim Schaden am Energiekabel besteht fiir den Verursacher Lebensgefahrl
Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten. '
Schadenstelle at;sperren:und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Beschadigungen unverziglich tber & 83-000 - melder!

Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuérwehr benachrichtigen.

Steuerkabel

Da die Stadtwerke geschirmtes Informationskabel verwenden, ‘ist unverziglich jede eventuelle
Kabelmantelbeschadigung bzw. andere Beschadigungen durch die Baufirma zu melden. Eine
Sofortpriifung vor Ort durch die Stadtwerke wird dann entscheiden ob eine Reparatur notwendig
ist. Beschadigungen die vertuscht werden, kénnen durch Messungen eindeutig lokalisiert werden.

Beschadigungen unverzﬂgfich tber 7, 83 000 melden!

Wasser

Bei ausstrémenden Wasser besteht die Gefahr der Ausspllung und Untersptlung sowie der
Uberflutung. -Deshalb tiefliegende R&ume und Baugruben erforderlichenfalls von Personen

raumen.
Gefahrenbereich raumen und weitrdumig absichern.
Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.

Beschadigungen unverziglich ber % 83 000 benachrichtigen!

Fernwirme

Den . Stadtwerken " sind alle Beschadigungen an Fernwarmeleitungen, “-anlagen . und - -

hausstationen, deren Isolierung und Armaturen sowie Signal- und Steuerkabeln zu melden.

- Dieses gilt auch, wenn der Schaden beim Freilegen der Leitungen und Anlagen bereits -

" vorgefunden wurde.

Gefahrenbereich raumen, Schadenstelle absperren und absichern.

Zutritt unbefugter Pérsonen verhindern,
Die Stadtwerke unverztglich tber % 83 000 benachrichtigen!

Abwasser

Bei Abwasserschaden bzw. Straleneinbriichen besteht die Gefahr der Ausspilung/Unterspilung
oder des Einsturzes. Deshalb tiefliegende R&ume und Baugruben erforderlichenfalls von

Personen rdumen.
Gefahrenbereich rdumen und weitrdumig absichern.

Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Die Stadtwerke unverziiglich tber % 83 000 benachrichtigen!



11. Verfiilleh der Baugruben

Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten Ver- und Entsorgungsaniagen ist mit den
Stadtwerken rechtzeitig vorher abzustimmen. Das Verfillen im Bereich von Verkehrsflachen hat nach
dem “Merkblatt fur das Verfallen von Leitungsgraben” der Forschungsgeselischaft fur das
Straflenwesen — Arbeitsgruppe Untergrund, nach den Richtlinien fir Erdarbeiten im Straflenbau (ZTV
E — StB 09), - sowie nach etweigen zuséfzlichen Bestimmungen der Stadtwerke zu erfolgen. Vor dem
Verfillen hat eine Abnahme im offenen Graben stattzufinden. Die Arbeiten sind so auszufuhren, dass
keine merkbaren Setzungen der Oberfléche der Stralle eintritt und die Leitungen und Anlagen nicht

beschadigt werden.
12. Schutzmafnahmen bei Bepflanzung
Ein Mindestabstand zu den Versorgungsleitungen der StadMerke ist laut DVGW GW 125 (2,50 m)

einzuhalten.
Zu den Hauptversorgungsleitungen ist ein Mindestabstand von 6 m einzuhalten.

Die Medien der Stadtwerke dirfen nicht tberbaut werden.
Zustimmungen fur Bepflanzungen erfolgen nur unter Beachtung folgender Sachsténde:

- die Medien der Stadtwerke kénnen jederzeit zu Sanierungszwecken, Wartungsarbeiten und

Havariefallen freigegraben werden
- Kosten, die bei der Freilegung der Medien hinsichtlich des Baumes anfailen, werden von der

 baumverantwortlichen Behérde" getragen :
- die Stadtwerke Giistrow GmbH behalt sich vor, bei einer eindeutigen Beschadigung lhres

Bestandes durch den geplanten Bewuchs, dies ebenfalls in Rechnung zustellen

Gustrow, den 07.01.2019

Stadtwerke Gustrow GmbH
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Stadtwerke Giistrow GmbH - Zum Hohen Rad 48 - 18273 Gistrow - nachfolgend Stadtwerke genannt -

Anweisung
zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen und —anlagen bei Bauarbeiten

1. Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt fur Arbeiten im Bereich der Gas-, Strom-, Steuerkabel-, Wasser-, Fernwarme-
und Abwasseranlagen in 6ffentlichen und privaten Grundstiicken. Zu den Gas-, Strom-, Steuerkabel-,

Wasser-, Fernwarme- und Abwasseranlagen gehoren: Rohrleitungen, Armaturen, sonstige

Einbauteile, Widerlager, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Steuer- und Messkabel, Warnbander, -
Fernwarmehausstationen, unterirdische Bauwerke u. a. m.. ’ .

2. Aligemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder. Bauunternehmer hat bei Durchfuhrung ihm bertragener Bauarbeiten in offentlichen und
privaten Grundstiicken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Ver- und Entsorgungsanlagen
zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um Beschadigungen zu verhindern. Er hat seine
Mitarbeiter und Subunternehmer entsprechend zu unterweisen und zu tberwachen.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der Stadtwerke auf einer Baustelle entbindet den

Bauunternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der Verantwortung fr angerichtete Schaden an

den Ver- und Entsorgungsanlagen. : '

Bei der Planung und baulichen Ausfihrung ist darauf zu achten, dass Uberbauungen der Leitungen
© * nicht zulassig sind. '

o Im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen ist so zu arbeiten, dass der Bestand und die
Betriebssicherheit der Anlage bei und nach der Ausfithrung der Arbeiten gewahrleistet bleibt. Jede
Beschadigung der Anlage, auch eine anscheinend Unbedeutende, ist den Stadtwerken telefonisch
uber @ 83 000 sofort zu melden. ‘

3. Erkundungspflicht

In Hinblick auf die Erkundungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmern bei der Durchfilhrung
von Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei den Stadtwerken aktuelle Auskunft Gber
Lage und Tiefe der im Bau- bzw. Aufgrabungsbereich liegenden Ver- und Entsorgungsanlagen
- einzuholen. Hierbei ist ein Plan im MaRstab 1 : 500 oder groBer spatestens 14 Tage vor
Inangrifinahme der Bauarbeiten bei den Stadtwerken, Zum' Hohen Rad 48, Abt, Zentrale Dienste
/Dokumentation, % 288 175 oder 288 0 zur Bestatigung vorzulegen. Aus dem Plan der Bauarbeiten
‘muss der Arbeitsbereich ersichtlich sein. Bei Abweichung von der Bauplanung oder Erweiterung des

Bauauftrages muss eine Erkundigung vorliegen.
4. Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen

Die Stadtwerke geben Auskunfte Uber Lage und Tiefe ihrer im Baubereich vorhandenen Ver- und
Entsorgungsanlagen, soweit dies anhand von Bestandsplanen maéglich ist. Lage und/oder Tiefe der
Ver- und Entsorgungsanlagen kénnen sich durch Bodenabtragungen, -aufschittungen, -bewegungen
oder durch andere MaRnahmen Dritter nach der Verlegung oder Einmessung verandert haben.
Deshalb hat das Bauunternehmen die Pflicht, sich tber die tatsachliche Lage und/oder Tiefe der
angegebenen Ver- bzw. Entsorgungsanlage durch fachgerechte Erkundungsmafinahmen, z. B.
Ortung, Querschlage, Suchschlize o0.a., selbst Gewissheit zu verschaffen und entsprechende
Schutzmaltnahmen mit den Stadtwerken abzustimmen.

5. Baubeginn

Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen muss den Stadtwerken ,
der Beginn der Bauarbeiten rechtzeitig, d.h. mindestens 2 Wochen vor Beginn angezeigt werden.
Allein das Einholen von Informationen nach Abschnitt 3 und 4 gilt noch nicht als Anzeige.

Handelsregister Rostock, HRB 3756  HypoVereinsbank

BLZ: 200 300 0O - Kto.: 29 690 040
IBAN: DEO2 2003 0000 0029 6900 40
BIC Code: HYVEDEMM300

Stadtwerke Giistrow GmbH Tel.: (03843) 288 0
Zum Hohen Rad 48, 18273 Gistrow Fax: (03B43) 288 200 Ust.-ldNr.: DE 137635044

Vors. des Aufsichtsrates: Jens-Hagen Schwadt  E-Mail: stadtwerke-guestrow@stwg.de Unternehmenssitz: Giistrow
Geschiftsfiihrer: Bjérn Rudolph Internet: www.stadtwerke-guestrow.de  Gerichtsstand Amtsgericht Giistrow




6. Fachkundige Aufsicht

Die Bauarbeiten im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen dirfen nur unter fachkundiger Aufsicht
durchgefiihrt werden. Die von den Stadtwerken dem Bauunternehmen erteilten Auflagen missen
eingehalten werden. Armaturen, Strafienkappen, Schachtdeckel und sonstige zur Anlage gehorenden
Einrichtungen muissen wahrend der Bauzeit zugénglich bleiben. Hinweisschilder oder andere
Markierungen diirfen ohne Zustimmung der Stadtwerke nicht verdeckt, versetzt oder entfernt werden.

7. Maschinelle Arbeiten

Im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen durfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass
_eine Gefahrdung. der Ver- und Entsorgungsanlagen ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls sind
besondere . Sicherheitsvorkehrungen, die mit den Stadtwerken abzustimmen sind, zu treffen. -
Rohrvortriebs-, Bohr- und. Sprengarbeiten, Einschlagen (Rammen) von Pfahlen, Bohlen oder

" Spundwande, - Einsptilen von Filtern fur Grundwasserabsenkungen u. & sind ebenfalls mit den

Stadtwerken, abzustimmen. .
8. Freilegen von Ver- und Entsorgungsanlagen

Ver- und Entsorgungsaniagen darfen nur durch Handschachtungen freigelegt werden. Freigelegte
Leitungen sind - vor jeglicher Beschadigung (auch Einfrieren) zu schitzen und gegen
Lageveranderungen fachgerecht zu sichern. Freihdngende Kabel und Leitungen in Baugraben -
insbesondere bei Muffen, Schiebern, Anbohrschellen u. &. sind fur die -Dauer der Bauarbeiten in
Tragekonstruktionen aufzuh&ngen. '

Widerlager drfen nicht hintergraben oder freigelegt werden.
. Werden Ver- und Entsorgungsanlagen oder Warnbénder an Stelle, die von den Stadtwerken nicht

genannt worden sind, angetroffen bzw. freigelegt, so sind die Stadtwerke unverziglich telefonisch
unter & 83 000 zu verstandigen. Die Arbeiten sind in diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit den
Stadtwerken Einvernehmen (ber das weitere Vorgehen hergestellt ist.

Fur Anlagen der Fernwarmeversorgung gilt beiliegendes Merkblatt.

‘9, MaBnahmen bei Beschidigungen-

Jede Beschadigung einer Versorgungsanlage ist den Stadtwerken unverziglich telefonisch unter =
83 000 zu melden. Ist die Rohrumhiillung oder Kabelisolierung beschadigt worden, so darf die
Verhiillung erst nach Instandsetzung durch die Stadtwerke und mit Zustimmung der Stadtwerke
erfolgen. Dieses gilt auch, wenn der Schaden beim Freilegen der Leitungen bzw. Anlagen bereits

vorgefunden wurde. '

Alle Instandsetzungen an den Leitungen und Anlagen werden von Mitarbeitern oder beauftragten
_Firmen der Stadtwerke auf Kosten des Schadenverursachers ausgefuhrt. Die Stadtwerke kdnnen
auch den Schadenverursacher mit der Reparatur beauftragen. Jeder Bauunternehmer oder deren
Beauftragte sind verpflichtet, Schaden an Ver- und Entsorgungsaniagen unverziglich zu melden,
auch wenn diese nicht von ihnen verursacht worden sind (z. B. Setzungsrisse usw. ). '

10. MaRBnahmen bei Austritt des Rohrleitungsinhaltes

Wenn eine Rohrleitung beschadigt wurde, so dass deren Inhalt austritt, sind sofort Vorkehrungen zur
Verringerung von Gefahren zu treffen. A

Die Stadtwerke sind unverztglich ber & 83 000 zu benachrichtigen. Die Stadtwerke stimmen die
weiteren Malknahmen mit der Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock / Sitz in Bad Doberan,
August-Bebel-Stralte 3, ™ 038203 62428 ab.

Notwendige Instandsetzungen werden von den Stadiwerken oder durch sie beauftragte Firmen auf
Kosten des Schadenverursachers ausgefiihrt. Die Stadtwerke kénnen auch den Schadenverursacher
mit der Reparatur beauftragen.



Gas

Bei ausstromenden Gas besteht Zindgefahr; Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein

Feuer anzinden. Angrenzende Gebaude auf Gaseintritt priifen, falls Gas eingetreten ist, Tuaren

und Fenster 6ffnen. Keine elekirischen Anlagen bedienen.

Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotore abstellen.
Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Die Stadtwerke unverziglich tber # 83 000 benachrichtigen!

Polizei und/oder Feuerwehr benachrichtigen.

Strom .

Beim Schaden am Energiekabel besteht fUr den Verursacher Lebensgefahrl
Anwesende Pers_onen auffordern, Abstand zu halten.

Schadenstelle absperren"und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Beschadigungen unverziglich tber & 83000 -melderil:

Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuérwehr benachrichtigen.

Steuerkabel

Da dre Stadtwerke geschirmtes Informationskabel verwenden, ‘ist unverziiglich jede eventuelle
Kabelmantelbeschadigung bzw. andere Beschadigungen durch die Baufirma zu melden. Eine
Sofortpriifung vor Ort durch die Stadtwerke wird dann entscheiden ob eine Reparatur notwendig
ist. Beschadlgungen die vertuscht werden, kénnen durch Messungen eindeutig IokallSlert werden

Beschadigungen unverzugllch tiber ﬁ, 83 000 melden!

Wasser

Bei ausstrémenden Wasser besteht die Gefahr der Ausspilung und Unterspiilung sowie der
Uberflutung. -Deshalb tiefliegende R&ume und Baugruben erforderlichenfalls von Personen

raumen.
Gefahrenbereich raumen und weitraumig absichern.

Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
Beschadigungen unverziglich tber # 83 000 benachrichtigen!

Fernwirme

Den - Stadtwerken .sind alle Beschadigungen an Fernwarmele1tur|gen -anlagen . und —

hausstatlonen deren Isolierung und Armaturen sowie Signal- und Steuerkabeln zu melden.

- Dieses gilt auch, wenn der Schaden beim Freilegen der Lettungen und Anlagen bereits -

* vorgefunden wurde.

Gefahrenbereich raumen, Schadenstelle absperren und absichern.

Zutritt unbefugter F‘érsonen verhindern,
Die Stadtwerke unverziglich tber # 83 000 benachrichtigen!

Abwasser

Bei Abwasserschaden bzw. Straleneinbriichen besteht die Gefahr der Ausspilung/Unterspllung
oder des Einsturzes. Deshalb tiefliegende R&ume und Baugruben erforderlichenfalls von

Perscnen raumen.
Gefahrenbereich rdumen und weitrdumig absichern.
Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.

Die Stadtwerke unverziiglich Gber # 83 000 benachrichtigen!



11. Verfiillen der Baugruben

Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten Ver- und Entsorgungsanlagen ist mit den
Stadtwerken rechtzeitig vorher abzustimmen. Das Verfiillen im Bereich von Verkehrsflachen hat nach
dem "Merkblatt fur das Verfullen von Leitungsgraben* der Forschungsgesellschaft flr das
StraRenwesen — Arbeitsgruppe Untergrund, nach den Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau (ZTV
E — StB 09), - sowie nach etweigen zusatzlichen Bestimmungen der Stadtwerke zu erfolgen. Vor dem
Verfillen hat eine Abnahme im offenen Graben stattzufinden. Die Arbeiten sind so auszufihren, dass
keine merkbaren Setzungen der Oberfléche der StraRe eintritt und die Leitungen und Anlagen nicht

beschadigt werden.
12. Schutzmafnahmen bei Bepflanzung
Ein Mindestabstand zu den Versorgungsleitungen der Stadtwerke ist laut DVGW GW 125 (2,50 m)

einzuhalten.
Zu den Hauptversorgungsleitungen ist ein Mindestabstand von 6 m einzuhalten.

Die Medien der Stadtwerke darfen nicht tiberbaut werden. .
Zustimmungen fiir Bepflanzungen erfolgen nur unter Beachtung folgender Sachstande: -
- die Medien der Stadtwerke konnen jederzeit zu Sanierungszwecken, Wartungsarbeiten und

Havariefallen freigegraben werden
- Kosten, die bei der Freilegung der Medien hinsichtlich des Baumes anfallen, werden von der

,baumverantwortlichen Behdrde" getragen ;
- die Stadtwerke Gustrow GmbH behalt sich vor, bei einer eindeutigen Beschédigung lhres

Bestandes durch den geplanten Bewuchs, dies ebenfalls in Rechnung zustellen

Gustrow, den 07.01.2019

Stadtwerke Glstrow GmbH



Glistrow *

Merkblatt Erdarbeiten fiir Trinkwasserhausanschliisse in Eigenleistung des Kunden
Variante 1: Einzelrohrgraben fiir Trinkwasserhausanschlussleitung entsprechend DIN 4124

>0,60m 060m=
\‘ o el |
V4 '

< 45°

125m | <1.50m

A 4 Jl’

steinfreie
und verdichtéte Rohrgrabensohle

Variante 2: Medienrohrgraben fiir z.B. Trinkwasserhausanschlussleitung, Schmutzwasserleitung und
Kabel entsprechend DIN 4124, W 400

>0,60m 2120m
3 | 20.40m
“ PRLALLIEN Py VN A
< 45° .
1 09m
Kabel
< 1,50 m 1,25 m A +
TwW v 20,2mkreuzende
sSW Leitungen
k4 v

Ll Ll
steinfreie g
und verdichtete Rohrgrabenschle

Allgemeine Grundséatze:
Rohrgraben fir Trinkwasserleitung im Bereich der Grundstiicksgrenze ca. 1,40 m tief bis auf

ca. 1,30 m ansteigend im Bereich der Wanddurchfiihrung
- mind. 0,6 m Arbeitsraumbreite zwischen Aushub und Rohrgraben
seitlicher Abstand Rohrleitung zu-Bauwerken oder anderen Leitungen und Kabeln: = 0,40 m,
insbesondere bei parallel verlaufenden Rohrgraben ist die Griindung von Gebé&uden zu
beachten und der Abstand zu erhdhen
Ausnahme: wenn Abwasserleitungen nicht tiefer als Trinkwasserleitung: 2 1,00 m,
Abwasserleitung unterhalb TW > seitlicher Abstand = 0,40 m
- kreuzende Kabel oder Rohrleitungen: vertikaler Abstand 2 0,20 m
- gerade Leitungsfithrung, wenn Knickpunkte erforderlich werden: 890°
- Einfithrung ins Haus an der nachstgelegenen Auflenwand
- Wiedereinbau:
o mind. 0,30 m steinfreier Erdstoff iber der Oberkante der Rohrleitungen einbauen und
vorsichtig verdichten
o blaues Warnband mit Aufschrift: Vorsicht Trinkwasserleitung! verlegen
o zuletzt den Rohrgraben lagenweise verfullen und nach eigenen Anforderungen

verdichten
Die Rohrleitung darf im Abstand von > 2,0 m nicht bepflanzt oder Uberbaut (Carport, 0.a.)

werden.

Dieses Merkblatt ersetzt nicht die Detailabstimmung im Vorfeld mit dem ausfihrenden
Bauunternehmen.

_ Strom - Gas - Wasser - Warme
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Verbindungschaussee BU - Gas BI. 1

Stadtwerke Gulistrow GmbH

18273 Gustrow

Zum Hohen rad 48 - Telefon (03843) 288-0

Datum
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Gistrow -7

Michr als Energie fir Sie.
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b’ Stadtwerke Gulistrow GmbH
Michr als Energie fiir Sie.
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Stadtwerke Gustrow GmbH
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Plannummer Malstab Darstellung
1:500 Verbindungschaussee/Wohng. - Trinkwasser BI. 2

Stadtwerke Gulistrow GmbH

18273 Gustrow

Gistrow -'7
Zum Hohen rad 48 - Telefon (03843) 288-0

Stadtwerke

Datum

Michr als Energie fiir Sie.
Name

bearbeitet 08.04.2019

Herholz
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Stadtwerke Gulistrow GmbH
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1:500 Verbindungschaussee/Stiebl. - Trinkwasser Bl. 4

Stadtwerke Gulistrow GmbH

- Stadtwerke
18273 Gustrow Giistrow -'7
Zum Hohen rad 48 - Telefon (03843) 288-0

Michr als Energie fir Sie.

Datum Name

bearbeitet 08.04.2019 Herholz
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Stadtischer Abwasserbetrieb Glstrow

Stadtwerke Glstrow GmbH als Betriebsflhrer
18273 Gustrow
Zum Hohen Rad 48 - Telefon (03843) 288-0

Datum
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Bearbeitet

08.04.2019

Herholz
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Giistrow C{
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