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01_ Vorhaben- und Erschließungsplan

Baugrenze

Legende:

Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes zum Bebauungsplan Nr. 2
“Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik - zwischen dem Redefiner Weg und der L04“
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Planbezeichnung:

Dateiname:

Format

Name
Planstand: Maßstab

Vorplanung 1 : 2500

Vorhaben- und Erschließungsplan zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 2

“Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik -
zwischen dem Redefiner Weg und der L04“

Vorhabenträger:

Moduleinheit

Ü

Zaun

Planzeichen

Tor (6m breit)
(25 Stk.)

Transformatorstation
(19 Stk.)

Lagercontainer
(6 Stk.)

Übergabestation
(2 Stk.)

Löschwasserversorgung
(5 Stk.)

unbefestigte/teilbefestigte Wege

Beispieldarstellung Modultische

Schematische Plandarstellungen

Bestandsdarstellungen

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen

202/1

Freileitung

Flurgrenze

Gehölze

Gewässserlinien

C

pso18.02.2025

Hinweis:
Abstand zwischen den Reihen ist von der Geländeneigung abhängig.

tiefster Sonnenstand
21.12.-12:00 h

17,0°


